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FORTUM POWER AND HEAT OY:N JARVENPAAN VOIMALAITOKSEN
YMPARISTORAPORTTI VUODELTA 2016

Ohessa Fortum Power and Heat Oy:n Jirvenpién voimalaitoksen ympéristoraportti
vuodelta 2016. Ympdristdluvan mukaiset yhteenvetotiedot on esitetty liitteessi 1.

Jarvenpdin voimalaitoksen pédstdjen tarkkailu suoritettiin vuoden 2016 alussa ympi-
rist6lupapédtoksissd No YS 1501, 31.10.2008, No YS 1437, 23.11.2009, ESAVI Nro
337/2015, 23.12.2015 ja ESAVI Nro 338/2015/1, 23.12.2015 annettujen lupavelvoit-
teiden mukaisesti. Eteld-Suomen aluehallintovirasto antoi Jirvenpééin voimalaitokselle
8.4.2016 ns. rinnakkaispolttopédtéksen Nro 84/2016/1 8.4.2016. P#itos sai lainvoiman
8.5.2016, jonka jilkeen padstdjen tarkkailussa on otettu huomioon myés timén paatok-
sen velvoitteet.

Leijukattilan K1 savukaasupdéstdjé tarkkaillaan jatkuvatoimisilla rikkidioksidin, ty-
penoksidien ja hiukkasten pédstémittauslaitteilla sek tarvittavilla apusuureiden mitta-
laitteilla. Toukokuusta ldhtien on jatkuvatoimisesti mitattu myds hiilimonoksidin, or-
gaanisen hiilen, suolahapon ja fluorivedyn pitoisuuksia.

Kattilan K1 toimiessa SuPo-asetuksen mukaisena monipolttoaineyksikkoni 8.5.2016
asti, pafistéraja-arvoihin verrattavat pdastot alittuivat selvésti kaikkien padstékompo-
nenttien osalta. Toteutuneet kuukausi- ja vuorokausikeskiarvoon verrattavat paistét on
esitetty liitteessd 1. Raja-arvoon verrattavien tuntipdéstdjen 200%:n ylityksid ei tark-
kailujakson aikana ollut.

Rinnakkaispolttoluvan mukaiset vuorokauden pidstéraja-arvoon verrattavat paistdt on
esitetty kuvaajina liitteessé 1. Typenoksidien p#dst6jd lukuun ottamatta vuorokausikes-
kiarvon ylityksid ei vuoden 2016 aikana ollut. Typenoksidien pddstoraja-arvot ylittyivit
kahtena vuorokautena toukokuussa. Tarkempi kuvaus ko. ylityksestdi on esitetty liit-
teessd 1.

Jarvenpdén kattilan K1 savukaasupiéstdjen puhdistinlaitteet toimivat normaalisti vuo-
den 2016 aikana ja hiirittilanteita ei ollut.

Voimalaitoksen ympéristdluvan ja standardin SFS-EN 14181 asettamien vaatimusten
mukaiset jatkuvatoimisten paédstomittareiden QAL2-kalibrointimittaukset suoritettiin
marraskuussa. Mittausraportissa esitetyt kalibrointikertoimet on sydtetty laitoksen
paistdjenlaskentajérjestelméiédn niiden komponenttien osalta, joita padstdmittaaja suo-
sitteli. Samalla mittauskerralla suoritettiin myds raskasmetallien seké dioksiinien ja fu-
raanien kertamittaukset, joissa kaikkien mittaustulosten todettiin alittavaan ympérist6-
luvassa niille méérétyt raja-arvot. Mittauksissa saatuja tuloksia on kiytetty raskasme-
talli- seké dioksiini- ja furaanipitoisuuksien kuormituslaskennassa. Mittausraportti on
esitetty liitteend 2.

Jatkuvatoimisilla pédstémittareille ei ollut hiiri6tilanteita vuoden 2016 aikana.
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Jérvenpddn maakaasukattiloilla K2, K3 ja K4 suoritettiin typenoksidien kertaluonteiset
padstomittaukset. Kaikkien kattiloiden pééstot alittivat PiPo-asetuksessa 750/2013 yli
15 MW:n kattiloille annetun typenoksidien pééstoraja-arvon. Mittausraportti on esitetty
liitteend 3.

Jérvenpédidn voimalaitoksen Huhtimonojaan johdettavan savukaasulauhteen méirda,
pH-arvoa ja lampétilaa mitataan jatkuvatoimisesti. Toukokuusta ldhtien myds lauhteen
kiintoainepitoisuutta on mitattu jatkuvatoimisesti. Mittaustulokset on esitetty liitteessi
1. Vuoden 2016 aikana savukaasulauhteen pH:n tuntikeskiarvo alitti kaksi kertaa sille
ympdéristdluvassa annetun raja-arvon. Tarkempi kuvaus alituksesta on esitetty liitteessd
L.

Lauhdevedesté otettujen niytteiden analyysitulokset ja niiden avulla laskettu vuoden
2016 kokonaiskuormitus Huhtimonojaan on esitetty liitteessd 1. Vuonna 2016 néytteen-
otto suoritettiin viisi kertaa. Lauhdevedestd mitatut pitoisuudet alittivat niille ympéris-
téluvassa annetut raja-arvot jokaisella niytteenottokerralla. Ympéristoluvan Nro
84/2016/1 8.4.2016 lupavelvoitteen 16.1 mukaisesti sadevesiviemirin kautta Huhtimo-
nojaan purkautuvasta vedestd on tehtdvi mittaukset neljinnesvuosittain. Vuonna 2016
mittauksia ei tehty, koska sadevesikaivosta ei saatu edustavaa niytettd. Sadevesikai-
voon tullaan asentamaan néytteenottolaitteisto kevidn 2017 aikana edustavan niytteen
saamista varten.

Tiedot Jdrvenpddn voimalaitoksen toiminnasta aiheutuneista jitteistd on esitetty liit-
teessd 1. Jételain 119 §:n mukainen ominaisjateméérd vuonna 2016 oli 8,0 t/GWh. Luku
on laskettu jakamalla laitoksella syntynyt kokonaisjidteméiri per laitokselta toimitetun
sdhkon ja kaukoldmmon summaenergialla.

Jarvenpddn voimalaitosta ajettiin korkealla hy6tysuhteella vuonna 2016. Korkein kes-
kim#&rdinen hy6tysuhde oli helmikuussa 110 %. Energiatehokkuutta parannettiin enti-
sestdéin optimoimalla kattilarakennuksen lammitys.

Jarvenpédin voimalaitoksella kesdkuussa 2015 aloitetun hevosen kuivikelannan sovel-
tuvuutta jatkuvatoimisena polttoaineena koskevan koetoiminnan toinen vaihe saatettiin
loppuun kevailld 2016. Raportti toisesta koetoimintajaksosta (22.9.2015-9.4.2016.) toi-
mitettiin Uudenmaan ELY-keskukselle ja Keski-Uudenmaan ympéristokeskukselle
20.5.2016. Koetoimintajaksojen aikana ei havaittu muutoksia voimalaitoksen ympéris-
tovaikutuksiin eikd mitédén haitallisia ymparistovaikutuksia.

Jérvenpéén voimalaitoksen kéytt6- ja kunnossapitotéiden vastuu siirtyi 1.9.2016 ldhtien
Maintpartner Oy:n vastuulle. Fortum Power and Heat omistaa edelleen voimalaitoksen
ja vastaa niihin liittyvisté velvoitteista ja raportoinneista.
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