		
ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV REGISTRERINGSANMÄLAN 
FÖR DISTRIBUTIONSSTATION FÖR FLYTANDE BRÄNSLEN

Allmänt om förfarandet vid registrering av verksamhet

Registreringen av verksamheten i miljövårdsdatasystemet och efterkontrollen ersätter miljötillståndsförfarandet för vissa verksamheter som inte orsakar stor miljöpåverkan, såsom distributionsstationer. För de anläggningar som registreras behöver man inte ansöka om miljötillstånd.

Verksamhetsutövaren gör hos den kommunala miljövårdsmyndigheten en anmälan om den verksamhet som ska registreras. Myndigheten registrerar verksamheten om förutsättningarna för registrering uppfylls. Registreringen är en inskrivningsåtgärd, därmed fattas inget administrativt beslut och det ges inte heller föreskrifter. Till verksamhetsutövaren skickas ett meddelande om registreringen. Registreringen är avgiftsbelagd. 

Verksamheten som registreras ska följa föreskrifterna i förordningen. Vid registreringsförfarandet kan inte föreskrifter ges som kompletterar förordningen.


Registreringsanmälan ska inlämnas till den kommunala miljövårdsmyndigheten 
senast 60 dagar innan distributionsstationen inleder sin verksamhet.







Registreringsanmälan kan behandlas effektivare och snabbare om man
· på förhand diskuterar saken med registreringsmyndigheten,
· lämnar in ansökan i god tid innan man enligt planerna inleder verksamheten, samt
· i anmälan och bilagorna anger alla de uppgifter som krävs.


Registrering av distributionsstation

Om tekniska och funktionella krav för distributionsstationer samt om innehållet i registreringsanmälan stadgas i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen 314/2020 (nedan: förordningen om distributionsstationer). Om återvinningen av bensinångorna föreskrivs i statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin (468/1996) och statsrådets förordning om återvinning av bensinångor vid distributionsstationer (1085/2011).

I förordningen om distributionsstationer ges föreskrifter om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen vars sammanlagda volym för bränslecisternerna är minst 10 m3. Syftet med de allmänna miljöskyddsföreskrifterna i förordningen om distributionsstationer är att förenhetliga miljöskyddskraven för branschen och att göra dem mer förutsägbara.

Med distributionsstation avses ett fast ställe med distributionsområde, distributionsanordningar, cisterner för flytande bränsle samt eventuella service- och tvätthallar där det flytande bränslet säljs eller på annat sätt överlåts från distributionsmätare till bränsletanken i motordrivna fordon, vattenfarkoster, spårfordon eller luftfarkoster.

Med registrerade distributionsstationer avses inte distributionsstationer för gaser eller bränsledistribution på jordbruk eller sådan bränsledistribution på arbetsplatser som pågår kortare tid än 12 månader.

När kan man inte registrera en distributionsstation?

Om någon av följande förutsättningar uppfylls kan man inte registrera en distributionsstation utan måste ansöka om ett miljötillstånd (MSL 30 §):
· distributionsstationen förläggs till ett viktigt eller annars för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,
· [bookmark: _Hlk48209358]distributionsstationens verksamhet kan orsaka förorening av vattendrag, eller det är fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen (587/2011),
· avledandet av avloppsvatten från distributionsstationen kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil,
· [bookmark: _Hlk48209407]distributionsstationens verksamhet kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920),
· [bookmark: _Hlk48209526]	distributionsstationen är en del av verksamheten vid en direktivanläggning.

Om något av dessa krav uppfylls ska man ansöka om miljötillstånd (ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand). 







Distributionsstationens plats

I 11 och 12 § i miljöskyddslagen föreskrivs valet av plats för verksamhet som medför risk för förorening av miljön samt påverkan av plan med rättsverkningar vid placering av tillstånds-, anmälnings- eller registreringspliktig verksamhet.

Lämpligheten hos den befintliga distributionsstationens plats i förhållande till detaljplanen har redan undersökts i byggfasen. Därför behöver överensstämmelsen med detaljplanen inte granskas separat när verksamheten registreras i datasystemet för miljövårdsinformation. Om detaljplanen för den befintliga distributionsstationens plats ändras i ett senare skede ska miljövårdsmyndigheten granska den ändrade detaljplanens påverkan i samband med en väsentlig ändring av distributionsstationen.

Även lämpligheten hos den nya distributionsstationens plats i förhållande till detaljplanen granskas i samband med bygglovet. Dessutom kontrollerar miljövårdsmyndigheten om verksamheten följer detaljplanen i samband med registrering i datasystemet för miljövårdsinformation. 

Om placeringen av distributionsstationen på meddelad plats skulle strida mot detaljplanen bör miljövårdsmyndigheten informera verksamhetsutövaren om det före registreringen. Det ger verksamhetsutövaren möjlighet att kontrollera den inplanerade platsen för verksamheten och registreringsanmälan. Det är nämligen ett tungt och trögt förfarande för alla aktörer att åtgärda vid efterhandskontrollen efter registreringen om distributionsstationens plats strider mot detaljplanen.

Så här görs anmälan angående registrering

Registreringsanmälan ska lämnas
· om det är fråga om en ny distributionsstation,
· om verksamheten på en befintlig distributionsstation ändras väsentligt (gäller både oregistrerad och redan registrerad station),
· om distributionsstationen ingår i tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet och verksamheten ändras väsentligt,
· om miljötillståndet för en befintlig distributionsstation måste ändras,
· om uppgifterna om en registrerad station ändras, eller
· om en befintlig distributionsstation registreras av någon annan orsak.

Om innehållet i registreringsanmälan stadgas i detalj i 3 § i förordningen om distributionsstationer. För anmälan används den statliga miljöförvaltningens formulär 6034 som finns på miljöförvaltningens webbplats (ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/distributionsstationer-flytande-branslen). 

Anmälan skickas till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Till anmälan bifogas de bilagor som krävs i formulärets punkt Övriga uppgifter. 

Det ska framgå ur anmälan vilket datamaterial och vilken beräknings-, forsknings- eller bedömningsmetod som har använts som underlag för de angivna uppgifterna. Myndigheten kan vid behov be verksamhetsutövaren ge ytterligare information. Myndigheten meddelar också om det behövs ett miljötillstånd för distributionsstationen. Myndigheten ska då ange grunden för detta.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten registrerar distributionsstationen i datasystemet. Myndigheten säkerställer genom efterkontroll att distributionsstationen följer föreskrifterna i förordningen om distributionsstationer.

[bookmark: _Toc82938077][bookmark: _Toc240433519]Hur bär man sig åt om distributionsstationen har ett gällande miljötillstånd eller anmälningsbeslut?

En distributionsstation som har ett giltigt miljötillstånd ska registreras när miljötillståndet upphör att gälla. I regel upphör tillståndet att gälla när en statsrådsförordning som gäller verksamheten blir tillämplig. I förordningen föreskrivs tillämpade övergångsperioder för vissa befintliga distributionsstationer.

I övergångsbestämmelsen för förordningen (19 § 3–5 mom.) anges separat tidpunkt för tillämpning av förordningen för de befintliga distributionsstationer som blir tillämpliga i och med den nya förordningen. Dessa innefattar distributionsstationer för luft- och spårtrafiken och bil- och arbetsmaskindepåer liksom minst 12 månader verksamma distributionsstationer för distribution av bränsle till arbetsplatser. I samband med detta är befintliga stationer sådana vars verksamhet har inletts eller den miljötillståndsansökan eller anmälan som avses i kapitel 10 a i miljöskyddslagen har kungjorts innan förordningen träder i kraft (18 maj 2020).

Förordningen tillämpas för ovannämnda distributionsstationer när distributionsstationens verksamhet eller den miljötillståndspliktiga verksamhet som distributionsstationen är en del av ändras väsentligt och kräver en ansökan om miljötillstånd i enlighet med miljöskyddslagen 29 § eller om ändringar behöver göras i miljötillståndet i enlighet med 89 §. Tillämpningen av förordningen omfattar även distributionsstationer med anmälningspliktig verksamhet (MSL kapitel 10 a) vid en väsentlig ändring av verksamheten som avses i 115 a § eller om anmälningsbeslutet behöver ändras i enlighet med 89 §. 

Vid verksamhet på distributionsstationer som nämns i föregående avsnitt ska förordningen för distributionsstationer dock följas senast 1 augusti 2023 såvida särskilda tekniska krav enligt 19 § 5 mom. inte är tillämpliga. I denna bestämmelse anges en övergångsperiod för krav i enlighet med 4 §, 5 § 3 mom. och 6 § och 2 och 3 mom. tills distributionsstationens verksamhet ändras väsentligt så att det är fråga om en sådan betydande teknisk förbättring där stationens tekniska system, cisterner och rörsystem förnyas. Distributionsstationen måste registreras senast i samband med en betydande teknisk förbättring. 

Motsvarande övergångsperiod för vissa tekniska krav föreskrivs även för befintliga distributionsstationer som uppfyller kraven i den tidigare och upphävda JANO-förordningen (444/2010, 19 § 6 mom.). Övergångsperioden i enlighet med kravet i 7 § 3 mom. i förordningen upphörde för dessa distributionsstationer 1 augusti 2023.

När ett miljötillstånd upphör att gälla ska den kommunala miljövårdsmyndigheten registrera verksamheten på tjänstens vägnar, om den har tillgång till tillräcklig information om verksamheten och om villkoren för registrering uppfylls (se När kan man inte registrera en distributionsstation?). Tillståndsbeslutets uppgifter eller andra uppgifter om den registreringspliktiga verksamheten kan dock vara föråldrade eller i övrigt bristfälliga, och då kan myndigheten vid behov be om preciseringar t.ex. med en registreringsanmälan. Verksamhetsutövaren underrättas om registreringen.

[bookmark: _Toc82938082][bookmark: _Toc240433523]Handläggningsavgift

För handläggning av registreringsanmälan hos den kommunala miljövårdsmyndigheten tas det ut en avgift enligt grunder som bestäms i en av kommunen godkänd taxa.
[bookmark: _Toc240433524]








	

FYLLA I FORMULÄRET

Formuläret 6034 för anmälan för registrering av distributionsstationer finns tillgängligt i Word-format (se ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/distributionsstationer-flytande-branslen). Texten skrivs in i de grå fälten i formuläret. 

Om man vill precisera uppgifterna i formuläret eller ge andra uppgifter än de som krävs i formuläret kan man skriva in dessa under Tilläggsuppgifter. 

Exempel: Om någon av åtgärderna som nämns i formuläret ännu är i planeringsskedet när ansökan lämnas in kan man under Tilläggsuppgifter ange uppgifterna om planen och hur den kommer att genomföras.


Distributionsstation som registreringsansökan gäller

Här anges grunden för registreringen av distributionsstationen, alltså om det är fråga om: 
· ny distributionsstation – här anges planerad tidpunkt för inledande av verksamheten
· väsentlig ändring av verksamheten vid en befintlig distributionsstation – här anges (i enlighet med 29 § i MSL) vad ändringen gäller och när den är avsedd att genomföras. Väsentliga ändringar är t.ex. ändringar i rörsystem, cisterner, skyddsanordningar och avloppssystem.
· med väsentliga ändringar av en befintlig distributionsstation avses även en station som är del av annan tillståndspliktig verksamhet eller som är kopplad till anmälningspliktig verksamhet och verksamheten ändras väsentligt (i enlighet med MSL 29 eller 115 a §)
· ändring av miljötillstånd eller anmälningsbeslut för en befintlig distributionsstation eller verksamhet som distributionsstationen är kopplad till (i enlighet med MSL 89 §) – här anges vad ändringen gäller 
· ändring av verksamheten eller uppgifterna om en registrerad distributionsstation (i enlighet med MSL 170 §)
· om en befintlig distributionsstation registreras av någon annan orsak.

När den registrerade verksamheten eller uppgifterna om den ändras ska man förutom kontaktuppgifterna i punkt 1 och 2 även fylla i de uppgifter som ändras eller har ändrats sedan föregående registrering.

Med befintlig distributionsstation avses i det här sammanhanget en distributionsstation som varit i bruk när förordningen om distributionsstationen trädde i kraft, dvs. 18 maj 2020, eller vars miljötillståndsansökan eller en distributionsstation vars miljötillståndspliktiga verksamhet som distributionsstationen är en del av hade kungjorts innan förordningen trädde i kraft. En befintlig distributionsstation är även en sådan som är kopplad till verksamhet för vilken ett anmälningsbeslut i enlighet med MSL kapitel 10 a hade kungjorts före nämnda tidpunkt.

Med ny distributionsstation avses en annan distributionsstation än en sådan som ovan avses.

[bookmark: _Toc240433527]Verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter

I formuläret anges verksamhetsutövarens namn eller firmanamn, hemort, FO-nummer samt kontaktuppgifter. Dessutom anges kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter samt en faktureringsadress (postadress eller nätfaktureringsadress). Kontaktpersonen kan också vara en extern aktör, t.ex. en konsult. Om det är fråga om ett utländskt företag ska man ange den kontaktinformation som gäller verksamheten i Finland.

Uppgifter om distributionsstationens verksamhet

Här anges året då distributionsstationen inledde sin verksamhet och vilken typ av verksamhet som är aktuell. Vid behov kan flera alternativ väljas om det till exempel gäller en kombinerad bil- och båtstation.

Dessutom meddelas den verkliga eller planerade årliga genomströmningen av bensin, det uppskattade antalet fordon, arbetsmaskiner, vattenfarkoster, spårfordon och luftfarkoster per dygn och antalet gånger bränsle fylls på per månad.

[bookmark: _Toc240433528]Distributionsstationens kontaktinformation och förläggningsplats samt uppgifter om stationens omgivning (4 §)

Här anges stationens namn, förläggningsplats (kommun, stadsdel/by, fastighetsbeteckning) och kontaktinformation. Ur branschkodlistan väljs den kod som bäst motsvarar stationens verksamhet. Dessutom anges namnet på stationens kontaktperson och dennes kontaktinformation. Om man inte ännu vet vem som blir kontaktperson kan dessa uppgifter lämnas senare.

Distributionsstationens läge ska visas på lägeskarta (bilaga A) och på planritning (bilaga B). Nord- och ostkoordinaterna anges enligt plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. Koordinaterna får du till exempel via Lantmäteriverkets Kartplats (välj "Gör en kartanteckning genom att klicka på kartan").


Uppgifter om distributionsstationens omgivning

I tabellen anges objekt som kan utsättas för störningar (buller, damm, lukt) samt andra känsliga objekt vars avstånd från distributionsstationen är mindre än 200 m. Alla störningsutsatta objekt för respektive grupp ska anmälas.

För varje objekt anges namn eller motsvarande identifieringsuppgift samt avståndet (m) från distributionsstationen. Dessa objekt bör också visas på lägeskartan (bilaga A). Förkortningarna och de övriga symbolerna ska vid behov anges i tabellen. 

Mer information om grundvattenområden, Natura 2000-områden och andra naturskyddsområden fås av den kommunala miljövårdsmyndigheten eller i geodataportalen (välj ”kartlager”).

Här anges eventuella övriga verksamheter som ingår i distributionsstationen. Samtidigt meddelas om det är fråga om andra verksamhetsutövares verksamheter.

Här ges en bedömning av distributionsstationens inverkan på ökningen av bullernivån i omgivningen. I verksamheten räknas ingå även kundtrafiken samt påfyllningar av distributionsstationens bränsleförråd. Om ökningen bedöms vara betydande ska häri ingå en utredning om hur ökningen av bullret har beaktats vid planeringen och placeringen av stationen.

Uppgifter om planläggningen av området (4 §)

Om distributionsstationen är belägen inom ett planlagt område ska här anges
· planteckningen på distributionsstationens tomt i detaljplanen eller
· att det finns en gällande generalplan eller delgeneralplan för området, eller
· ett eventuellt undantagsbeslut.

I övriga fall anges att
· en gällande plan (med rättsverkningar) inte finns, eller att 
·  en planändring angående distributionsstationens område är anhängig.

Till registreringsanmälan ska bifogas en detaljplanekarta (bilaga C) om anläggningen är belägen inom ett detaljplanområde. I övriga fall kan till anmälan bifogas exempelvis en länk till kommunens eller landskapsförbundets webbplats där plankartan kan ses.

Uppgifter om distributionsstationens miljötillstånd och andra gällande tillstånd, avtal, beslut och anmälningar

I tabellen anges uppgifterna (beviljandedatum och myndighet/aktör) om alla gällande miljörelaterade tillstånd, avtal, beslut och anmälningar som gäller distributionsstationen. I besluten ingår även beslut gällande ett allmänt anmälningsförfarande om distributionsstationen är kopplad till sådan verksamhet (främst depåer för bilar och arbetsmaskiner i MSL-bilagan 4 avsnitt 6). Om ärendet är anhängigt sätts ett kryss i ifrågavarande ruta.

Om ikraftträdandedatumet av ett tillstånd eller ett beslut är betydligt senare med anledning av eventuella beslut vid besvärsdomstolar ska detta anges under punkten Tilläggsuppgifter.

Uppgifter om övriga tillstånd, beslut eller avtal gällande verksamheten kan anges under punkten Tilläggsuppgifter.

Uppgifter om distributionsstationens tekniska konstruktioner (5–6 §)

I anmälningsformuläret krävs inte detaljerade uppgifter om allt. Vid behov hänvisas till standarden SFS 3352 som gäller distributionsstationer. I anmälan anges om distributionsstationens konstruktioner uppfyller konstruktionsmodellen i standardens version 2004, 2010 eller 2014. Om konstruktionerna och utrustningen väsentligt avviker från krav i standardens nyaste versioner, ges här närmare uppgifter om avvikelserna. 

Distributionsstationernas tekniska struktur har under flera decennier reglerats med stöd av lagstiftningen om brännbara vätskor och kemikalielagstiftningen. Om krav på konstruktioner har också publicerats flera standarder sedan 1970-talet. Gällande normer har sedan de trätt i kraft tillämpats på nya verksamheter. Det enda undantaget från denna princip är de krav som ställs i handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (415/1998) och som förutsatte ändringar i distributionsstationernas miljötekniska skyddskonstruktioner. Kraven skulle uppfyllas av alla distributionsstationer senast i slutet av år 2002. Baskonstruktionerna för en befintlig distributionsstation kan alltså till några delar avvika från referensstandardens instruktioner angående konstruktioner.


I formuläret anges den version (2004, 2010 eller 2014) av standarden 3352 som konstruktionerna och utrustningen uppfyller. Om de inte uppfyller kraven i standardens nyaste versioner ska under Tilläggsuppgifter anges en tidigare version av standarden eller andra normer som handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (415/1998), vars krav stationens konstruktioner och utrustning uppfyller.









Distributionsstationens konstruktion

Här anges uppgifterna om distributionsstationens konstruktion dvs. om anordningarna och konstruktionsdelarna som är avsedda för upplagring och hantering av flytande bränslen. Inspektionen av tekniska konstruktioner gäller byggandet av (nya) distributionsstationer.


Bränslecisterner och deras utrustning

I tabellen anges uppgifterna för varje bränslecistern. För delade cisterner anges uppgifterna för varje delcistern (produkten som lagras och volymen) i samma kolumn.


Bränslerörsystemet

Här anges huruvida bränslerörsystemet överensstämmer med kraven i standarden SFS 3352. Om det väsentligt avviker från standardens krav ska man ge närmare uppgifter. 


Distributionsanordningar

Här anges huruvida distributionsanordningarna överensstämmer med kraven i standarden SFS 3352. Om de väsentligt avviker från standardens krav ska man ge närmare uppgifter.


Bränslecisternernas påfyllningsplats

Här anges huruvida bränslecisternernas påfyllningsplats överensstämmer med kraven i standarden SFS 3352. Om den väsentligt avviker från standardens krav ska man ge närmare uppgifter. 

Angående tätningen av marken anges uppgifterna om hur man sett till att bränsle inte läcker ut i marken och grundvattnet.

Till anmälan ska bifogas en tvärsnittsritning som visar skyddsanordningarna och markens struktur vid påfyllningsplatsen och distributionsområdet (bilaga D), t.ex. en sådan schemabild som visas på sida 31 i standarden SFS 3352:2014.


Distributionsområdet

Här anges huruvida distributionsområdet överensstämmer med kraven i standarden SFS 3352. Om det väsentligt avviker från standardens krav ska man ge närmare uppgifter. 

Angående tätningen av marken anges uppgifterna om hur man sett till att bränsle inte läcker ut i marken och grundvattnet.

Till anmälan ska bifogas en tvärsnittsritning som visar skyddsanordningarna och markens struktur vid påfyllningsplatsen och distributionsområdet (bilaga D), t.ex. en sådan schemabild som visas på sida 31 i standarden SFS 3352:2014.


Avloppssystemet

Här anges huruvida avloppssystemet överensstämmer med kraven i standarden SFS 3352. Om det väsentligt avviker från standardens krav ska man ge närmare uppgifter. 

Till anmälan ska bifogas en planritning över avloppssystemet (bilaga F). 

Uppgifter om behandlingen av avloppsvatten och regn- och smältvatten (dagvatten) samt om utsläpp i vatten och avlopp (7–8 §)

Här anges uppgifterna om behandling och avledning av oljehaltigt och övrigt avloppsvatten som kommer från distributionsstationen.


Behandling av oljehaltigt spillvatten

Här anges uppgifterna om oljeavskiljarna och den därtill hörande utrustningen i distributionsområdet samt om avloppsvatten som leds in i och ut ur dessa anordningar. Om alla de krävda uppgifterna framgår ur planritningen över avloppssystemet (bilaga E) behöver man inte fylla i tabellen.

Vatten som leds ut från oljeavskiljaren till avloppssystemet eller till en sluten behållare ska i enlighet med standarden SFS-EN-858-1 behandlas i en oljeavskiljare av klass II så att kolvätehalten i det utkommande vattnet är mindre än 100 mg/l. Om vattnet leds ut i ett dagvattenavlopp eller ett vattendrag ska det behandlas i en oljeavskiljare av klass I så att kolvätehalten i det utkommande vattnet är mindre än 5 mg/l. 

På lägeskartan (bilaga A) visas utloppsvägen och utloppsplatsen för vattnet ifall det leds från oljeavskiljarna till ett dagvattenavlopp eller ett vattendrag.

Om avloppet inte är försett med provtagningsbrunn och avstängningsventilbrunn ska man under Tilläggsuppgifter ange uppgifterna om en plan enligt vilken montering av brunnen kommer att ske.


Behandling av annat avloppsvatten

Angående avledningen och behandlingen av hushållsavloppsvatten anges huruvida det leds till vattentjänstverkets avloppssystem eller behandlas på något annat sätt. I områden utan centraliserad avloppshantering ska man ange hur hushållsavloppsvattnet behandlas, vilket ska ske i enlighet med kapitel 16 i MSL och statsrådets förordning 157/2017. Ett sådant sätt anses vara t.ex. att hushållsavloppsvattnet leds till en sluten tank från vilken vattnet regelbundet transporteras till vattentjänstverkets avloppsnät.

Dessutom anges huruvida regn- och smältvattnet (dagvattnet) från gårdsplanen har hindrats från att rinna ner i oljeavskiljarna.

Uppgifter om utsläpp till luft (9 §)

Här anges uppgifterna om återvinningen av bensinångorna i samband med påfyllningen av cisternen och i samband med kundernas tankning. Dessutom ska här anges om återföringsgraden för bensinångor är minst 85 %. Om stationen har beredskap för återvinning av ångor i samband med kundernas tankning ska detta anges.

Om cisterner och rörsystem för lagring och distribuering av bensin förnyas eller ändras i betydande grad ska i samband med dessa ändringsarbeten tas i bruk ett system för återvinning av bensinångor (steg II). Om distributionsstationens volymomsättning är större än 3 000 kubikmeter per år skulle systemet tas i bruk senast 31 december 2018 (1085/2011, 7 §).

Uppgifter om det avfall som verksamheten ger upphov till och om avfallshanteringen (11 §)

Här anges uppgifterna om det avfall som uppstår på distributionsstationen, om de uppskattade mängderna av olika slags avfall samt mottagaren av dem. Med avloppsslam avses till sluten tank avlett hushållsavfallsvatten samt slam som ansamlas i sedimenteringsbrunnar, om stationens hushållsavfallsvatten hanteras på något annat sätt än att det avleds till vattentjänstverkets avlopp eller en sluten brunn.

Om utrymmet för lagring av farligt avfall anges huruvida det är låst, övertäckt och/eller försett med ett ogenomträngligt underlag. Här anges också huruvida det farliga avfallet minst en gång per år förs till ändamålsenlig behandling eller återvinning. För farligt flytande avfall anges om det lagras i skyddsbassänger.

Dessutom anges huruvida alla typer av avfall förs till återvinning eller behandling vid en anläggning som enligt miljötillståndet får ta emot sådant avfall.

 Uppgifter om riskhantering och övervakning (12–14 §)

Åtgärder för att minimera riskerna

Här anges huruvida ett riskhanteringsprogram har utarbetats för distributionsstationen och när det senast har uppdaterats.


Kontroll

Här anges huruvida ett program för service och underhåll har utarbetats för distributionsstationen. Angående de olika föremålen för kontroll anges hur ofta de kontrolleras (inspektionsfrekvens gånger per år eller vid behov annan frekvensenhet) samt när kontrollen senast har skett. Dessutom anges huruvida en anvisning för kontroll av ifrågavarande objekt finns tillgänglig på stationen.

Här anges om distributionsstationen har ett automatiskt övervakningssystem för upptäckning av funktionsfel i systemet för återvinning av bensinångor som uppfyller kraven i 1085/2011 5 §.

Här anges också uppgifterna om kontroll av avloppets avstängningsventilbrunn, oljeavskiljarna, läckagedetektorsystemet, bränslecisterninnehållet samt grundvattnets och ytvattnets kvalitet vid distributionsstationen.

Övervakningen och kontrollen dygnet runt kan ordnas som onlinemätning, ett larmsystem eller så att kontrollen sker flera gånger om dygnet.

 Uppgifter om kvalitetssäkring och bokföring (15–16 §)

Kvalitetssäkring i samband med olika arbetsskeden 

Här anges huruvida en kvalitetssäkringsutredning har gjorts eller kommer att göras samt om det finns andra utredningar om de viktiga arbetsskedena. Angående en befintlig distributionsstation kan det vara fråga om övriga attesteringar eller inspektioner, täthetskontroller m.m.


Bokföring

Här anges de för distributionsstationens verksamhet och dess miljökonsekvenser betydelsefulla angelägenheter som bokförs vid stationen.


 Övriga uppgifter

Bilagor till anmälan:

Bilaga A	Lägeskarta som visar distributionsstationens läge och näromgivning. Kartan ska förutom själva distributionsstationen visa de närmaste störningskänsliga eller annars känsliga objekten inom 200 meters avstånd. Beteckningarna på kartan kan anges i tabellen under formulärets punkt 3. Kartan ska vara tillräckligt noggrann.

Bilaga B	Situationsplan som visar hur de olika konstruktionerna är belägna på distributionsstationens tomt. Kartan ska vara tillräckligt noggrann.

Bilaga C	Detaljplanekarta som visar områdets planläggningssituation ifall distributionsstationen är belägen inom ett detaljplanområde. 

Bilaga D	Tvärsnittsritning över skyddsanordningarna och markstrukturen vid påfyllningsplatsen och distributionsområdet.

Bilaga E	Planritning över avloppssystemet.

Bilaga F	 Verksamhetsplan för exceptionella situationer.
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